SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Adres obiektu budowlanego: Budynek wielorodzinny przy ul. Kredytowej 15 w Katowicach.

2. Zakres rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia , nazwy i kody:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1. Wstep

1.1 Przedmiot STWiOR

Przedmiotem zamdwienia jest wymiana rozdzielnicy gtéwnej wraz z SZR, rozdzielnic
przedlicznikowych oraz wymiana wewnetrznych linii zasilajacych. Szczegotowy zakres przedmiotu
zamoOwienia zostal okre$lony w STWiOR oraz przedmiarze robét.

1.2. Zakres robét objetych STWiOR

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robét branzy elektrycznej , okre$lonych w
przedmiarze robét dla instalacji elektrycznych, ktére obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robét budowlanych obejmujgeych :

- wymiang rozdzielnicy budynkowej RG z SZR,

- wymiang tablic przelicznikowych w piwnicy,

- wymiang wewngtrznych linii zasilajacych tablice przelicznikowe,

1.4. Okre§lenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepuja pojecia i okreslenia nigdzie wezesniej nie
zdefiniowane.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z STWiOR.
Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ scisle wedtug Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych w czgsci Roboty instalacyjne — instalacje elektryczne w budynkach
mieszkalnych oraz Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.6. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkum wymaganymi uzgodnieniami w
terminie okreslonym w dokumencie umowy.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materiaty:

Rozdzielnia gtéwna z tworzyw termoutwardzalnych lub stalowa z drzwiczkami wyposazonymi w zamki,
Rozdzielnice przelicznikowe stalowe hermetyczne z drzwiczkami wyposazonymi w zamek z kluczem
tréjkatnym lub w ksztatcie walca (7 kpl.), wyposazone w roztaczniki bezpiecznikowe

32A/DO1 (11szt/kpl) 1 listwe LZG 5x25

Kable energetyczne

- kabel 1 kV typu YKXS 5x16 mm?2 — do rozdzielnic przedlicznikowych,

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonania remontu pomieszczen , powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych i §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie



Materiaty beda dostarczane na plac budowy na biezgco. Wymagania materiatéw winny odpowiadaé
wymogom art. 10 Ustawy Prawo budowlane, w ktérym réwniez zostaly okreslone wymagania dotyczace
jako$ci wyrobow oraz ich kontroli.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac¢ rgcznie lub przy uzyciu sprzgtu. Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu beda gwarantowac przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym umows.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy a szczegolnosci zadba aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich warunkéw sanitarnych. Instalacje lub
urzagdzenia elektryczne przeznaczone do demontazu nalezy pozbawi¢ napigcia poprzez ich trwate
odlaczenie od Zrodet napigcia. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

6. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych:

6.1. Zastosowane materialy musza posiada¢ zgodne z przepisami $wiadectwa badan technicznych,
certyfikaty zgodnosci 1 §wiadectwa dopuszczenia.

6.2. W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:

- oznakowane CE (deklaracja zgodnosci)

- oznakowane B (certyfikat)

- posiadajace oswiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

(deklaracja zgodnosci)

7. Kontrola jakosci

7.1. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7.2. Materialy dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

7.3. Odbidér materialéw powinien obejmowac zgodnos¢ ze specyfikacja wykonania i odbioru robét oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

7.4. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

7.5. Nie nalezy stosowa¢ materialtdw przeterminowanych

8. Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci,
jakosei i wartosci.

Odbidr koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy.

Odbioru konicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej oraz zgodnosci wykonania robdt ze
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Z czynno$ci odbioru koficowego Zamawiajacy w obecno$ci Wykonawcy sporzadzi protok6t.  Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.



9. Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokot koficowego odbioru
robét sporzadzony w-g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty :

- ksigga obmiar6w robét

- kosztorys powykonawczy

- wyniki pomiar6w i badari wykonanych instalacji.

-deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw, oraz zabudowanych

materiatow .

10. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwiazanych z usunieciem wad ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej wykonanych robét z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 9. ,, Odbiér koficowy robét ,,

11. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwier publicznych (Dz.U. 2010.133.759 z pézn. Zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.Dz.U. 10.243.1623 z p6én. zZm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2009 . 178. 1380 z pozn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.08.25.150 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania

(Dz.U.Nr 75 poz. 690 z pdz. Zm)

Opracowat: Janusz Przytudzki






