SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT INSTALACJI SANITARNYCH
Wymiana trzech pionéw instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej

w budynku mieszkalnym przy ul. Szeligiewicza 10 w Katowicach

Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji
1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wymiany pozioméw zimnej wody w

poziomie piwnic oraz instalacji wod.-kan. w trzech pionach, w tym:
- w pionie mieszkania nrl dwa piony ( fazienkowy i kuchenny),
- W pionie mieszkania nr 3 jeden pion tazienkowo-kuchenny,

W budynku mieszkalnym przy ul. Szeligiewicza 10 w Katowicach- budynek osmiopietrowy(IX

kondygnacji nadziemnych + piwnica)
2. ZakKres robét.
1. Demontaz istniejacej instalacji wod.-kan. wraz z podej$ciami pod urzadzenia sanitarne

2..Demontaz urzgdzen sanitarnych: muszli ustepowych, umywalek, zlewozmywakéw- w miejscach

umozliwiajacych dostep do szachtu instalacyjnego) i ponowny montaz

3. Roboty budowlane : przekucia stropéw, rozkucie oktadziny ceramicznej i obmurowania szachtéw
instalacyjnych, czgéciowe rozebranie obudowy wanien, Zamurowanie i zabetonowanie przekué w
stropach i posadzkach , zakrycie szachtéw instalacyjnych plytami g-k lub zamurowanie z polozeniem

tynku III kat. i jednokrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.
4. Wywo6z materiatow z rozbiorki.

5. Montaz nowej instalacji wod.-kan. wraz z armaturg .

6.Montaz poziomow instalacji wodociggowej w piwnicy

7. Wykonanie préb i odbioréw technicznych.

8. Montaz izolacji termicznej na instalacji wody.



Uwaga

Nalezy dokona¢ demontazu istniejgcych instalacji w zakresie niezbgdnym do przeprowadzenia
montazu nowych instalacji tak , aby nie zaktéca¢ funkcjonowania budynku na dluzej niz 8 godzin
dziennie. O planowanym terminie odcigcia instalacji wodoc. i kanalizacyjnej nalezy wczeéniej

powiadomi¢ lokatorow .
2. Roboty demontazowe
Roboty demontazowe obejmuja:

e Rozebranie obudowy piondéw wod.-kan.

e Demontaz pionow wod.-kan. wraz z podej$ciami kanalizacyjnymi pod muszle ustepowe ,
umywalki, wanny i zlewozmywaki- urzadzenia do ponownego montazu.

e Demontaz zestawéw wodomierzowych w mieszkaniach-do ponownego montazu

e Demontaz instalacji poziomu zimnej wody w piwnicy
3. Roboty montazowe
3.1 Roboty montazowe instalacji wodociggowe] obejmuja:

e montaz pionéw instalacji wodociggowej z rur PP-R PN 20 o $rednicach: Dn 20-50mm

faczonych przez zgrzewanie zgodnie z opisem w Przedmiarze Robdt,

zatozenie otuliny z pianki typu thermaflex na przewody zimnej wody,

e Przy przejsciach rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje

ochronne, ktére powinny by¢ w sposéb trwaly osadzone w przegrodzie budowlanej,

montaz armatury odcinajgcej na pionach : zawory kulowe taczone na $rubunek mosiezny
e montaz wodomierzy w mieszkaniach wraz z wymiang zawordéw odcinajacych przed

wodomierzami i zalozeniem plomb.
3.2 Podstawowe Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej obejmuja:

e montaz pionéw kanalizacyjnych z rur niskoszumowych typu: Wavin Si Tech Plus , Pipelife
Master 3 Plus, lub Magnaplast Ultra dB

e montaz podej$¢ kanalizacyjnych Dn 110 pod muszle ustepowe

e  montaz :podejs¢ kanalizacyjnych Dn 50mm pod zlewozmywaki , wanny

e montaz podejs¢ Dn 40 mm pod umywalki,

e montaz rewizji Dn 110 mm na pionach kanalizacyjnych

3.3 Roboty budowlane zwiazane z rozebraniem i ponownym obudowaniem szachtéw

instalacyjnych iurzadzen sanitarnych- zgodnie z Przedmiarem Robét



4. Proba szczelnosci i plukanie instalacji wodociagowej

Po zakonczeniu robét instalacjg wodng nalezy przeptukaé i przeprowadzié probe podwyzszonego
cisnienia, na cisnienie probne réwne 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego Proby cignienia i

szezelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w obecnoscei Inspektora Nadzoru.
5.Wymagane dokumenty

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociagowej, oraz armatura powinny mieé

swiadectwo Paristwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiadaé odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczefistwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg

lub z aprobata techniczna.







